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Option 1 (voir Folio 3)
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Option 2 (voir Folio 3)
Les bornes XC1 a XC4 sont utilisées pour renvoyer 1’état de la récupération de chaleur (active ou inactive).
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Capteur de pression
520.99XXX

Option 2 (voir Folio 4)

EO2S

Capteur différentiel de pression
FKCW33V5

® O ®

Supply Check

N.B:

Ne pas prendre la borne (+) du signal "Check" mais "Supply"
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Détails des capteurs
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a XC4 sont

a
(active ou inactive)

bornes XC1
utilisées pour renvoyer 1'état

Dans le cas de I'OPTION 2, les
de la récupération de chaleur
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